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ВВЕДЕНИЕ 

 

Энергетическое обследование (энергоаудит) Администрации Сеготского сельского 

поселения Пучежского муниципального района Ивановской области, расположенной по 

адресу 155382, Ивановская обл., Пучежский р-н, с. Сеготь, ул. Советская, д. 32, проведено в 

соответствии со следующими документами и нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон РФ «Об энергосбережении» от 23.11.2009 № 261-Ф3. 

2. Приказ Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 

04.07.2006 г. № 141 «Об утверждении рекомендаций по проведению энергетических 

обследований (энергоаудита)». 

3. Договор на проведение энергетического обследования. 

Дана общая характеристика зданий учреждения по адресу: Ивановская обл., Пучежский 

р-н, с. Сеготь, ул. Советская д. 32. 

В данном отчете: 

 приведены результаты анализа потребления электрической и тепловой энергии, 

котельно-печного и моторного топлива, а так же водопроводной воды обследуемого 

объекта; 

 определено расчетное потребление тепловой и электрической энергии, котельно-

печного топлива и водопроводной воды; 

 определены финансовые затраты за потребление всех видов энергоносителей; 

 приведены результаты инструментального обследования объектов, включая 

результаты термографического обследования;  

 проведен анализ правильности расчетов с поставщиками ТЭР (и субабонентами) 

за потребленные энергоресурсы, включая проверку наличия, состояния и сроков 

поверки приборов коммерческого и технического учета расхода энергоносителей и 

энергии; 

 выявлены возможности сокращения объема потребления ТЭР и расходов по их 

оплате; 

 выполнен анализ всей полученной информации и даны рекомендации по 

энергосбережению; 

 разработаны мероприятия по снижению потребления энергоресурсов и 

финансовых затрат на энергообеспечение зданий Администрации Сеготского сельского 

поселения Пучежского муниципального района Ивановской области. 

Обследование выполнено группой энергоаудиторов в период с 14.11.2017 г. по 
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21.12.2017 г. согласно технического задания к договору между АО «Ивановский центр 

энергосбережения» и Администрацией Сеготского сельского поселения Пучежского 

муниципального района Ивановской области. 
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Цель энергоаудита. 

 

1. Контроль за рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических 

ресурсов (далее - ТЭР) (природного газа, электрической энергии, воды и тепловой энергии), 

правильностью ведения учета энергопотребления, а также расчетов с субабонентами и 

поставщиками ТЭР. 

2. Определение соответствия расходования и оплаты ТЭР установленным нормам, 

договорным обязательствам и фактическим показателям энергопотребления. 

3. Получение информации для разработки мероприятий по повышению 

энергоэффективности (программы энергосбережения), а так же комплекса мер по изменению 

структуры и объема энергопотребления и взаимоотношений с субабонентами и поставщиками 

ТЭР. 

 

Основные задачи энергоаудита. 

 

1. Оценка фактического состояния энергопотребления и сравнение показателей 

использования ТЭР с нормативными значениями. 

2. Составление энергетического паспорта и топливно-энергетического баланса  

организации, прошедшей энергетическое обследование. 

3. Выявление причин нерационального и неэффективного использования ТЭР и 

определение резервов их экономии. 

4. Выработка рекомендаций по совершенствованию учета и контроля за расходом ТЭР. 

5. Определение правильности расчетов с субабонентами и поставщиками ТЭР за 

потребленные энергоресурсы, а так же возможности сокращения объема потребления ТЭР и 

расходов по их оплате. 

6. Разработка комплекса технических и организационных мероприятий, направленных на 

повышение энергоэффективности. 

7. Определение необходимости проведения дальнейших обследований для решения 

проблем, выявленных при проведении энергоаудита. 

Отчет состоит из семи глав, введения, заключения, списка использованных источников 

и двух приложений.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

Администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района 

Ивановской области (далее по тексту Администрация Сеготского с.п. Пучежского района) 

имеет в хозяйственном ведении: 

 Здание администрации, расположенное по адресу: Ивановская обл., Пучежский р-н, с. 

Сеготь, ул. Советская д. 32. Здание администрации представляет собой одноэтажное 

отдельно стоящее не жилое здание с пристроенной отопительной котельной, работающей 

на твердом топливе. Электроснабжение здания – центральное, водоснабжение для 

хозяйственно-бытовых нужд и подпитки теплосети производится вручную из 

водоразборной колонки. 

  Здание Марищинского сельского клуба, расположенного по адресу: Ивановская область, 

Пучежский район, д. Марищи, ул. Школьная, д. 5 а. В здании клуба так же располагается 

сельская библиотека. Здание сельского клуба представляет собой одноэтажное, отдельно 

стоящее, бревенчатое нежилое здание. Отопление клуба осуществляется от дровяных 

печей. Электроснабжение здания – централизованное. Централизованное водоснабжение 

клуба не организовано. Для хозяйственно-бытовых нужд холодная вода набирается 

персоналом учреждения из водоразборных колонок. 

 Здание Петровского сельского клуба представляет собой одноэтажное, отдельно стоящее, 

бревенчатое, нежилое здание. Клуб находится по адресу: Ивановская область, Пучежский 

район, д. Петрово, ул. Центральная, д. 30. В здании клуба так же располагается сельская 

библиотека. Электроснабжение клуба – централизованное, отопление – автономное, от 

собственных дровяных печей. Для хозяйственно-бытовых нужд холодная вода набирается 

персоналом учреждения из водоразборных колонок. 

 Здание Дроздихинского сельского клуба представляет собой одноэтажное, отдельно 

стоящее, бревенчатое, нежилое здание. Клуб находится по адресу: Ивановская область, 

Пучежский район, д. Дроздиха, ул. Садовая, д. 24. В здании клуба так же располагается 

сельская библиотека. Электроснабжение клуба – централизованное, отопление – 

автономное, от собственных дровяных печей. Для хозяйственно-бытовых нужд холодная 

вода набирается персоналом учреждения из водоразборных колонок. 

Здание Администрации Сеготского с.п. Пучежского района изображено на рисунке 1.1. 
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Рис.1.1. Здание Администрации Сеготского с.п. Пучежского района. 

 

Месторасположение Администрации Сеготского с.п. Пучежского района показано на 

рисунке 1.2. 

 

Рис.1.2. Месторасположение Администрации Сеготского с.п. Пучежского района. 
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Общая характеристика зданий администрации приведена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 

Объект учреждения 

Администрация  

с. Сеготь,  

ул. Советская, д.32 

Сельский клуб и 

библиотека  

д. Марищи,  

ул. Школьная, д. 5 

а 

Сельский клуб и 

библиотека  

д. Петрово 

ул. Центральная д. 

30 

Сельский клуб и 

библиотека  

д. Дроздиха ул. 

Садовая, д. 24 

Год постройки 1985 1933 1959 1966 

Количество этажей 1 1 1 1 

Общая площадь, м2 186 386,1 371,5 53,36 

Отапливаемая 

площадь, м2 158,5 363 326,5 46,9 

Высота  

по наружному обмеру, м 
4,6 4,9 5,2 3,5 

Наружный объем 

здания, м3 855,6 1778 1697 145,4 

Материал  

стен 
Кирпичная кладка Бревенчатые Бревенчатые Бревенчатые 

Материал перекрытий Дерево Дерево Дерево Дерево 

Характеристика окон 

Деревянные, 

распашные, глухие, 

двойное остекление 

Деревянные, 

распашные, глухие, 

двойное остекление 

Деревянные, 

распашные, глухие, 

двойное остекление 

Деревянные, 

распашные, глухие, 

двойное остекление 

Крыша (материал) Металлическая Шифер Шифер Шифер 

Тип отопительных 

приборов 

Чугунные 

радиаторы 
Дровяные печи Дровяные печи Дровяные печи 

Износ здания 

фактический/ 

физический 

45% 40% 45% 53% 

 

Численность сотрудников учреждения в 2012 - 2017 годах приведена в таблице 1.2. 

Таблица 1.2. 

Категория 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего работников 14 14 14 14 13 

 

Энергоснабжение зданий, находящихся на балансе администрации Сеготского  с.п. 

Пучежского района осуществляется от снабжающих организаций на основании заключенных 

договоров: 

- электрическая энергия – ООО «Энергосбытовая компания «Гарант»; 

- моторное топливо – ООО «Бизнес Комтраст»; 

- котельно-печное топливо (дрова) – ИП Хохулин С. Д. 

В зданиях, находящихся на балансе администрации Сеготского с.п. Пучежского района 

имеются приборы учета электрической энергии. Характеристики средств учета 

энергоносителей сведены в таблицу 1.3. 



 

 

10 

 

Таблица 1.3. 

Характеристика средств учета энергоресурсов 

 

Характеристика средств учета электрической энергии 

№ 

п/п 

Место установки 

счетчика 

Параметры электросчетчика 

Тип Зав. № Класс точности Расчетный К 

1. 
Администрация с. 

Сеготь, ул. Советская, 

д.32 

ЦЭ 6803В 009026051006105 1,0 1 

2. 

Сельский клуб и 

библиотека д. 

Марищи,  ул. 

Школьная, д.5 а 

СО-ЭЭ6705 н/д 2,0 1 

3. 
Сельский клуб и 

библиотека д. Петрово  

ул. Центральная д. 30 

СО-ЭЭ6705 н/д 2,0 1 

4. 

Сельский клуб и 

библиотека д. 

Дроздиха ул. Садовая 

д. 24 

СО-ЭЭ6705 н/д 1,0 1 
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2. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

2.1.   Оценка состояния технической документации, договорных отношений с 

энергоснабжающими организациями. 

 
Документы на поставку и потребление электроэнергии: 

Вопросы, связанные с поставкой и потреблением электроэнергии, определены 

договором энергоснабжения № ЭСК-4749 от 16 декабря 2016 г., заключенным между ООО 

«Энергосбытовая компания Гарант» и Администрацией Сеготского с.п. Пучежского района. 

Объём потребления определяется приборами учета.  

 

Документы по топливоснабжению: 

Вопросы, связанные с поставкой твердого котельно-печного топлива (дров), 

определены договором № 1-2017 от 18 июля 2017 г., заключенным между ИП Хохулин Сергей 

Дмитриевич и Администрацией Сеготского с.п. Пучежского района. Объём поставки твердого 

котельно-печного топлива определяется на основании товарно-транспортных накладных 

поставщиков. 

 

Документы по моторному топливу: 

Вопросы, связанные с поставкой моторного топлива, определены договором № 02-

30/12/16 от 30 декабря 2016 г., заключенным между ООО «Бизнес Комтраст» и 

Администрацией Сеготского с.п. Пучежского района. Объём поставки моторного топлива 

определяется на основании выставленных счетов поставщика. 

 

Оценка существующего положения, выводы: 

Договоры и контракты оформляются своевременно. Документация находится в 

хорошем состоянии. Условия договоров не нарушаются. 

 

2.2.   Анализ финансовых затрат на потребляемые энергоресурсы. 

 

Для оценки финансовых затрат на потребленные энергоресурсы (электроэнергия, 

котельно-печное и моторное топливо) был проведен анализ оплаченных счетов объектами 

учреждения за 2012, 2013, 2014 2015, 2016 (базовый) годы. Сводные данные по 

энергопотреблению и финансовым затратам представлены в таблице 2.1. 
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Анализ приведенных в таблице данных показывает, что в 2016 году суммарные затраты 

на оплату энергетических ресурсов (221,097 тыс. руб.) распределяются следующим образом:  

– на оплату электрической энергии приходится 40,695 тыс. руб. (18,4 %);  

– на оплату котельно-печного топлива (дрова) – 91,409 тыс. руб. (41,3 %); 

– на оплату котельно-печного топлива (уголь) – 0,0 тыс. руб. (0,0 %); 

– на оплату моторного топлива – 88,776 тыс. руб. (40,2 %); 

– на оплату холодной воды - 0,217 тыс. руб. (0,1 %). 

 

Рис. 2.1. Распределение финансовых затрат на энергоресурсы в 2016 году. 

Таблица 2.1. 

Сведения о потреблении энергоресурсов 

  

Единицы 

измерения 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Электроэнергия 

тыс. кВт·ч 4,809 6,369 4,480 5,007 6,142 

тыс. руб. 24,685 34,911 26,272 30,520 40,695 

т у.т. 1,657 2,194 1,543 1,725 2,116 

Дрова 
м3 88,60 66,00 75,00 90,00 87,00 

тыс. руб. 78,474 58,655 67,819 88,608 91,409 

Дрова
41%

Электроэнергия
19% Каменный уголь

0%

Моторное топливо
40%

Холодная вода
0%
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т у.т. 16,497 12,289 13,965 16,758 16,199 

Каменный уголь 

т 2,0 1,0 0,0 2,0 0,0 

тыс. руб. 9,150 0,000 9,980 0,000 0,000 

т у.т. 0,934 0,467 0,000 0,934 0,000 

Моторное топливо 

л 
2,742 2,844 2,878 2,686 2,634 

т у.т. 67,757 80,941 86,359 85,835 88,776 

тыс. руб. 3,105 3,221 3,259 3,042 2,983 

Холодная вода 
тыс. м. куб 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

тыс. руб. 0,177 0,182 0,186 0,203 0,217 

Суммарные затраты тыс. руб. 180,243 174,689 190,617 205,167 221,097 

 

Сравнительный анализ данных таблицы 2.1. указывает на увеличение финансовых 

затрат на ТЭР по годам (за исключением 2013 г.), что связано с ежегодным увеличением 

тарифов. Потребление энергоресурсов в т у.т. за базовый год приведено на рис 2.2. Динамика 

финансовых затрат по годам приведена на рис. 2.3.  
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Рис. 2.2. Потребление энергоресурсов за базовый период в т у.т. 

 

Дрова
76%

Электроэнергия
10%

Каменный уголь
0%

Моторное топливо
14%
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Рис. 2.3. Динамика общих финансовых затрат на энергоресурсы в 2012-2016 гг., тыс. руб. 

 

Поскольку финансовые затраты на котельно-печное топливо составляют основную 

часть от суммарных финансовых затрат на энергоресурсы, то приоритетным направлением 

энергосбережения является разработка мероприятий по экономии котельно-печного топлива. 
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3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

3.1. Анализ системы электроснабжения. 

 

Электроснабжение Администрации Сеготского с.п. Пучежского района (далее по тексту 

Потребителя) осуществляется на основании договора энергоснабжения № ЭСК-4749 от 16 

декабря 2016 г., заключенного с ООО «Энергосбытовая компания Гарант». 

Точкой поставки электрической энергии Потребителю является контактные соединения 

ВЛ – 0,4 с вводным кабелем на изоляторах трубостойки зданий Потребителя. 

На балансе и в эксплуатации Потребителя находятся: 

 Внутренняя проводка и электрооборудование зданий учреждения, включая ВРУ – 

0,4 кВ с расчетными приборами учёта. 

Характер нагрузки энергопринимающих устройств, расположенных в помещениях 

Потребителя и присоединенных к электрической сети сетевой организации - смешанный. 

Величина максимальной (разрешённой к использованию) мощности энергопринимающих 

устройств Потребителя (предельно допустимая величина мощности, определённая соглашением 

между сетевой организацией и потребителем и (или) техническими условиями, в пределах 

которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу 

электрической энергии) присоединенных электрической сети Сетевой организации определены 

приложением к договору энергоснабжения. 

Напряжение в здания Потребителя подается по воздушным линиям от КТП сетевой 

организации. В качестве коммутирующих и защитных устройств в ВРУ-0,4 кВ установлены 

автоматы. 

Объекты Потребителя отнесены к III категории по надежности электроснабжения. Схема 

внешнего электроснабжения приведена на рисунке 3.1.  

Объем потребления электрической энергии в 20161 г. составил 6,142 тыс. кВт*ч.  
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Рис. 3.1. Схема поставки электроэнергии. 

 

3.2. Описание и анализ существующей системы учета электроэнергии. 

 
Коммерческий учет организован в точках поставки электроэнергии. Приборы учета 

установлены на границах балансовой принадлежности. Реактивная энергия не учитывается и к 

расчетам не принимается. 

Перечень приборов учета электрической энергии приведен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1. 

Приборы учета электроэнергии учреждения. 

Характеристика средств учета электрической энергии 

№ 

п/п 

Место установки 

счетчика 

Параметры электросчетчика 

Тип Зав. № Класс точности Расчетный К 

1. 
Администрация с. 

Сеготь, ул. Советская, 

д.32 

ЦЭ 6803В 009026051006105 1,0 1 

2. 
Сельский клуб 

 д. Марищи,  

 ул. Школьная, д.5 а 

СО-ЭЭ6705 н/д 2,0 1 

3. 
Сельский клуб и 

библиотека д.Петрово  

ул. Центральная д. 30 

СО-ЭЭ6705 н/д 2,0 1 

4. 

Сельский клуб и 

библиотека д. 

Дроздиха ул. Садовая 

д. 24 

СО-ЭЭ6705 н/д 1,0 1 

 

       

  Рис. 3.3. Тип приборов учета электроэнергии. 
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Установленные приборы учета по классу точности и техническому состоянию 

соответствует требованиям нормативно технической документации. 

Согласно п. 1.5.13. ПУЭ каждый расчетный счетчик имеет две пломбы: 

 на винтах, крепящих кожух счетчика (пломбы с клеймом госповерителя); 

 на зажимной крышке (пломба энергоснабжающей организации). 

Пломбы с клеймом госповеряющей и энероснабжающей организации присутствуют  

Расчеты ведутся по одноставочному тарифу за фактически потребленную 

электроэнергию по счетчикам. Штрафные санкции за превышение заявленных величин 

потребляемой мощности и электроэнергии не предусмотрены. 

 

3.3. Установленное электротехническое оборудование. 

 

В учреждении установлено электротехническое оборудование различного назначения. 

Это оргтехника, электромузыкальное оборудование, бытовые электроприборы, система 

внутреннего и внешнего освещения. В таблице 3.2. отображена установленная мощность по 

учреждению. 

Таблица 3.2  

Распределения мощности за отчетный 2011 год. 

№ 

п./п. 

Функциональные группы 

электропотребления 

Суммарный 

объем 

мощности, кВт 

Суммарное потребление электроэнергии 

за год, кВт*ч 

1. Освещение учреждения 5,15 4 374 

2. Прочее в т. ч. орг. техника 19,20 1 768 

ВСЕГО: 24,345 6 142 
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Рис. 3.4. Баланс мощности по учреждению, %. 

 

Объём потребления электроэнергии системой освещения в учреждении составляет 

более 71 % от общего объёма потребления.   

Система освещения в учреждении смешанная. В организации используются как 

светильники с люминесцентными лампами, так и с лампами накаливания. В процентном 

соотношении к общему количеству установленных источников света структура системы 

освещения выглядит следующим образом: 

 Лампы накаливания    27,27 %, 

 Люминесцентные лампы    59,50 %; 

 Светодиодные     13,22 %. 

Эксплуатация ламп накаливания приводит к не рациональному использованию 

электроэнергии на цели освещения. В настоящее время существуют и рекомендованы к 

применению более эффективные приборы, такие как светодиодные лампы, имеющие большую 

светоотдачу и меньшее энергопотребление. 

Структура используемых источников освещения приведена на рисунке 3.5.  

В таблице ниже приведен перечень используемых источников света ( 

Система 
освещения 

учреждения
21%

Прочее в т. ч. орг. 
техника

79%
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таблица 3.3). 

 

Рисунок 3.5. Структура используемых источников освещения, %. 

 

59,50

13,22

27,27

Люминесцентные лампы Светодиодные Лампы накаливания
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Таблица 3.3. 

 

№ 

п./п. 

Функциональное 

назначение системы 

освещения 

Количество и установленная мощность 

светильников Суммарн

ая 

установле

нная 

мощность 

кВт 

Суммарный объем потребления электроэнергии, кВт*ч 

со световой 

отдачей менее 

35 лм/Вт 

со световой 

отдачей от 35 

до 100 лм/Вт 

со световой 

отдачей более 

100 лм/Вт 

Предшествующие годы 

Отчетный 

(базовый) год 

шт. кВт шт. кВт шт. кВт 2012 2013 2014 2015 2016 

1. 
Внутреннее освещение 

всего, в том числе: 
31 2,015 72 2,855 16 0,24 5,015 5 017 4 782 4 577 4 386 4 208 

1.1. Здание администрации 22 1,43 8 0,304 16 0,24 1,974 1 597 1 576 1 555 1 534 1 513 

1.2. 
Здание Марищенского 

клуба 
3 0,195 18 0,384 0 0 0,579 1 156 1 057 966 884 808 

1.3. 
Здание Петровского 

клуба 
1 0,065 30 1,795 0 0 1,765 1 500 1 451 1 418 1 385 1 353 

1.4 
Здание Дроздихинского 

клуба 
5 0,325 16 0,372 0 0 0,697 764 699 639 584 534 

2. Наружное освещение  2 0,13 0 0 0 0 0,13 238 217 199 182 166 

 ИТОГО: 33 2,145 72 2,855 16 0,24 5,145 5255 5000 4777 4569 4374 
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В качестве рекомендаций по модернизации системы освещения, предлагается заменить 

лампы накаливания и люминесцентные лампы на светодиодные, что позволит снизить 

потребление электроэнергии. 

 

3.4. Проведение инструментального обследования. 

 

В ходе проведения обследования были произведены инструментальные измерения 

параметров электропотребления по вводам зданий 0,4 кВ. Результаты измерений позволяют 

оценить параметры фактического электропотребления учреждением. 

Все измерения проводились прибором «АКИП-4022», который зарегистрирован в 

органах госстандарта РФ, внесен в реестр измерительных приборов и прошел необходимую 

поверку. Результаты измерений приведены в таблице (таблица 3.4). 

Таблица 3.4. 

Результаты измерений 

Место измерения Фаза 

Н
а
п

р
я

ж
ен

и
е,

 

В
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о
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, 
А
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к
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о
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о
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ь
, 

к
В

А
 

П
о
л

н
а
я

 

м
о
щ

н
о
ст

ь
, 

к
В

А
 

ВРУ здания 

Администрации  

Фаза А 223 3,3 0,64 0,10 0,87 0,65 

1,84 Фаза В 220 3,1 0,60 0,09 0,87 0,61 

Фаза С 224 2,9 0,57 0,08 0,87 0,58 

 

В таблице 3,5 приведены значения отклонение установившегося значения напряжения и 

токов по вводам 0,4 кВ, находящихся в работе. 

Отклонения потребляемого тока от среднего значения вычислены по формуле: 

di = ((Iф – Iср) / Iср) *100% 

Таблица 3.5. 

Отклонение установившегося значения напряжения и нагрузка по фазам 

 Потребитель  Фаза 
Напряжение, 

В 
ΔU, 
% 

Ток, А 
di, 
% 

Здание Администрации 
Фаза А 223 1,36% 3,3 106,11% 

Фаза В 220 0,00% 3,1 100,64% 

Фаза С 224 1,82% 2,9 93,25% 
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Потребление электроэнергии не симметрично по фазам. Не симметрия пофазного 

потребления по вводам не превышает рекомендуемое значение в 15% для зданий и 

сооружений1. 

Отклонение напряжения в установившемся режиме не превышает нормально 

допустимые значения и не соответствует ГОСТу 13109-97. 

ГОСТ 13109-97: …нормально допустимые и предельно допустимые значения 

установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии 

равны соответственно  5 и  10% от номинального напряжения электрической сети по 

ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение); 

Следует отметить, что отклонение напряжения от номинальных значений влияет на 

работу электротехнического оборудования. Так, например, снижается срок службы ламп 

освещения, при величине напряжения 1,1 Uном срок службы ламп накаливания снижается в 4 

раза, при повышении напряжения на 1 % потребляемая двигателем реактивная мощность 

увеличивается на 3÷7 %. Снижается эффективность работы привода и сети. 

Напряжение можно регулировать двумя способами: 

 В центре питания регулирование напряжения осуществляется с помощью 

трансформаторов, оснащённых устройством автоматического регулирования 

коэффициента трансформации в зависимости от величины нагрузки - 

регулирование под нагрузкой (РПН). Такими устройствами оснащены ~10 % 

трансформаторов. Диапазон регулирования ±16 % с дискретностью 1,78 %. 

 Напряжение может регулироваться на промежуточных трансформаторных 

подстанциях (с помощью трансформаторов, оснащённых устройством 

переключения отпаек на обмотках с различными коэффициентами трансформации 

- переключение без возбуждения (ПБВ), т.е. с отключением от сети. Диапазон 

регулирования ± 5 % с дискретностью 2,5 %. 

У персонала нет возможности регулировки питающего напряжения. Ответственность за 

поддержание напряжения в пределах, установленных ГОСТ 13109-97, возлагается на 

энергоснабжающую организацию. 

По результатам измерений можно сделать следующие выводы. Потребление 

электроэнергии не симметрично по фазам, в пределах рекомендуемых значений. 

Установившееся значение отклонения напряжения не превышает нормально допустимые 

значения. 

 

                                                 
1 ТСН 23-304-99 (МГСН 2.01-99). Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и 

тепловодоэлектроснабжению. М., 1999. 



 

 25 

3.5. Анализ фактического потребления электрической энергии. 

 

На рисунке 3.6. 

 

рис. 3.приведен график потребления электроэнергии в 2012 - 2016 гг. 
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Рис. 3.6. Динамика потребления электроэнергии в 2012 - 2016 гг. 

 

Как видно из представленной диаграммы, годовые объёмы потребления электроэнергии 

достаточно равномерны и колеблются в пределах 4 - 6 тыс. кВт*ч. Такие колебания 

объясняются различным количеством проводимых служащими учреждения мероприятий и 

соответственно задействованных при этом электропотребляющего оборудования.  

 
 

Рис. 3.6. Динамика финансовых затрат на электроэнергию в 2012-2016 гг. 

 

Из приведённой таблицы видно, что годовые затраты на электроэнергию на протяжении 

2012 – 2016 гг. идентично повторяют динамику изменения объёмов потребления 

электроэнергии с поправкой на изменение тарифов. 

 

3.6. Выводы по разделу «Анализ потребления электрической энергии». 

1. Электроснабжение Потребителя осуществляется на основании договора 

энергоснабжения № ЭСК-4749 от 16 декабря 2016 г., заключенного с ООО 

«Энергосбытовая компания Гарант». 

2. Объекты электроснабжения Потребителя получают питание от трансформаторных 

подстанций сетевой организации. 
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3. Электроприемники учреждения, согласно представленным документам, по надежности 

электроснабжения относятся к третьей категории, что соответствует договорным 

условиям. 

4. Коммерческие узлы учёта электрической энергии поверены и исправны. 

5. Основные направления по снижению потребления электроэнергии: 

 замена источников освещения в системе освещения на светодиодные.  
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4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.  

 

4.1. Анализ состояния и учета котельно-печного топлива. 

 

Теплоснабжение зданий Администрации Сеготского с.п. Пучежского района 

осуществляется от собственных отопительных агрегатов, работающих на твердом топливе. 

Снабжение тепловой энергией зданий Администрации в с. Сеготь осуществляется по 

температурному графику 95/70 0С. Горячее водоснабжение в зданиях не предусмотрено. 

В отопительном агрегате здания Администрации в с. Сеготь, в качестве котельно-

печного топлива используется каменный уголь марки «Д», а так же дрова. Здания сельских 

клубов в д. Марищи, д. Петрова и д. Дроздиха, используют в качестве котельно-печного 

топлива – дрова. Каменный уголь в базовом 2016 г. не потреблялся. Потребление дров в 

базовом 2016 г. составило 87 м3. Динамика потребления котельно-печного топлива на нужды 

отопления зданий Администрации Сеготского с.п. Пучежского района, показана на рис. 4.1. 

Динамика затрат на твердое топливо в период с 2012 – 2016 гг. показана на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2. Динамика потребления твёрдого топлива в 2012 - 2016 гг. 
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Рис. 4.2. Динамика затрат на твёрдое топливо в 2012 - 2016 гг. 

 

Из приведённой диаграммы видно, что годовые затраты на твердое котельно-печное 

топливо на протяжении 2012 - 2016 гг. идентично повторяют динамику изменения объёмов 

потребления топлива с поправкой на изменение цен. 

 

Учёт и хранение топлива 

Поставка дров осуществляется на основании договора купли-продажи дров № 1-2017 от 

18 июля 2017 г., заключенного с ИП Хохулина С. Д. 

Учет потребления каменного угля и дров в учреждении осуществляется на основании 

выставленных счетов поставщиков котельно-печного топлива. 

Расход котельно-печного топлива в котельной отражает расход топлива на нужды 

отопления в натуральном и условном исчислении с определением удельного расхода условного 

топлива на отпуск тепловой энергии, а также размеры экономии (перерасхода) топлива в целом 

по котельной. 

Для рационального и эффективного использования котельно-печного топлива в 

котельной, необходимо четко контролировать и добиваться снижения удельного расхода 

условного топлива на отпуск тепловой энергии. 
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4.2. Нормативный расчет потребления тепловой энергии на цели отопления. 

 

Для проверки правильности показателей потребления котельно-печного топлива 

проведены аудиторские расчеты нормативного теплопотребления на цели отопления в 

соответствии с требованиями нормативных документов [5, 6, 7, 20]. 

Максимальная расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление зданий Qo
max 

определяется по формуле: 

 Qo
max = q0·Vн·α∙(tвн – tнр)∙(1+Кинф)·10-6, Гкал/ч 

где:  qo – удельная отопительная характеристика здания при tнр = - 30 оС, ккал/м3ч0С [МДК 4-

05.2004, РД 34.01-00]; 

Vн – объем здания по наружному обмеру, м3; 

α – поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного 

воздуха от -30 0С; для Ивановской области α = 0,1 [МДК 4-05.2004, РД 34.01-00]; 

tвн  –  внутренняя расчетная температура воздуха, 18 оС  [СанПиН 2.4.576-96]; 

tнр – расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем  отопления для 

Ивановской области tнр = - 30 оС [СНиП 23-01-99]; 

Кинф – расчетный коэффициент инфильтрации [МДК 4-05.2004]. 

Расчетный коэффициент инфильтрации рассчитывается по формуле: 

2

вн

нр2
инф w

t273

t273
1Lg210К 

















   

где g – ускорение свободного падения, м/с2; L – высота здания, м;  

w – расчетная скорость ветра в отопительный период, м/с; для Ивановской области w = 4,1 м/с 

[СНиП 23-01-99]. 

Расчетные характеристики и результаты расчета максимальной тепловой нагрузки на 

отопление здания учреждения представлены в таблице 4.1. Из приведенных данных видно, что 

суммарная максимальная тепловая нагрузка на отопление зданий учреждения составляет 0,0824 

Гкал/ч. Расчетный расход тепловой энергии на отопление зданий за каждый месяц 

отопительного периода Qo
мес определяется по выражению: 

мес
0

нрвн

мес
срвнmax

0
мес
0 П

tt

tt
QQ 




  

где tср.
мес

 – средняя температура наружного воздуха за месяц в отопительном периоде, оС [СНиП 

23-01-99]; По
мес – продолжительность отопительного периода в рассматриваемом месяце, час. 

Результаты расчета месячного и годового потребления теплоты на отопление здания 

приведены в таблице 4.2. Из таблицы следует, что общее расчетное теплопотребление 

учреждением на цели отопления зданий составляет 200,61 Гкал/год. 
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Таблица 4.1. 

Расчет максимальной тепловой нагрузки на отопление здания учреждения. 

 

Объект 
Здание 

Администрации 

Здание клуба  

д. Марищи 

Здание клуба  

д. Петрово 

Здание клуба  

д. Дроздиха 

Наружный объем, Vн м3 855,6 1778 1697 145,4 

Удельная отопительная 

характеристика, qo,  

ккал/м3ч0С 

0,38 0,36 0,36 0,36 

Внутренняя температура 

воздуха, tвн, 
 оС 

18 18 18 18 

Коэффициент инфильтрации, 

Кинф   
0,057 0,058 0,059 0,059 

Максимальная расчетная 

нагрузка на отопление,  

Qo
max, Гкал/ч 

0,0164 0,0325 0,031 0,0025 

 

Таблица 4.2. 

Потребление тепловой энергии на отопление объектами учреждения (расчетные данные). 

 

Объект 

Месяц года 

Всего

Гкал 

Янв. 
Февр

. 
Март 

Апр

. 

Ма

й 

Июн

ь 
Июль 

Авг

. 
Сент. 

Окт

. 

Нояб

. 
Дек. 

Tср
мес – средняя температура наружного воздуха за месяц, оС 

-11,7 -11,3 -5,6 3,4 11,1 15,9 18,2 15,9 10 3,3 -3,5 -9,1 

По
мес – продолжительность отопительного периода, дней 

31 28 31 30 - - - - 9 31 30 31 

Расчетный расход теплоты на отопление Qо
мес, Гкал/мес 

Здание 

администра

ции 

7,64 6,67 5,91 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 3,71 5,22 6,67 39,62 

Клуб д. 

Марищи 
15,1 13,15 11,64 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 7,31 10,29 13,15 78,34 

Клуб д. 

Петрово 
14,4 12,56 11,12 6,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 6,98 9,83 12,56 74,84 

Клуб д. 

Дроздиха 
1,32 1,18 1,07 0,67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0,70 0,95 1,21 7,81 



 

 32 

Суммарное потребление тепловой энергии на отопление учреждения: 200,61 Гкал/год 

 

Как видно из приведенных данных, суммарное расчетное потребление тепловой энергии 

зданиями учреждения на цели отопления составляет 200,61 Гкал/год. В пересчете на условное 

топливо для обогрева зданий требуется 28,69 тут. Фактическое потребление котельно-печного 

топлива (по бухгалтерской отчетности) за базовый год составило 16,199 тут. Сдедовательно 

потребление котельно-печного топлива в учреждении не превышает  расчетно-нормативные 

показатели. 

 

4.3. Инструментальное обследование системы теплоснабжения. 

Инструментальное обследование проводилось с целью восполнения недостающей 

информации, которая необходима для оценки эффективности использования потребляемых 

энергоносителей. При проведении инструментальных обследований использовался комплект 

портативных электронных приборов (см. табл. 4.3).  

Все обследования проводились согласно рекомендациям, изложенным в методике, 

разработанной Нижегородским НГТУ и НИЦЭ РД 34.01-00. При этом также выполнялись 

требования действующих «Правил учета тепловой энергии и теплоносителей», утвержденных 

Минтопэнерго 12.09.1995г., и других нормативных документов [2,4,7,8].  

Таблица 4.3. 

Комплект портативных приборов для проведения энергоаудита. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

прибора 
Тип прибора Заводской номер Дата поверки 

1. 
Ультразвуковой  

расходомер 
«Взлет ПР» 1000287 08.02.2011 

2. Толщиномер «Взлет УТ» 1000324 14.01.2008 

3. Оптический пирометр FLIR TPT 6 Pro Plus 242032-0201-0003 - 

 

4.4. Результаты инструментального обследования. 

Инструментальное обследование было проведено 05 декабря 2017 г. при температуре 

наружного воздуха -7 °С и ветре до 1-2 м/с. 

При проведении энергоаудита были измерены параметры микроклимата (температура 

воздуха) в помещениях при температуре наружного воздуха минус 7°С. Анализируя данные 

таблицы, можно сделать вывод о том, что во всех помещениях учреждения температура воздуха 

была несколько ниже уровня нормируемых значений, (расчетная температура в помещениях 
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здания  равна 18 0С). Также было проведено термографическое обследование ограждающих 

конструкций зданий Администрации Сеготского  с.п. Пучежского района. 

Проведенное обследование показало, что при температуре наружного воздуха -70С 

температура воздуха во многих помещениях здания была ниже нормативной в среднем на 2-

30С. 

Через ограждающие конструкции здания, в атмосферу, теряется большая часть тепловой 

энергии, при этом на долю световых проемов (окна, двери) зданий приходится до 80% всех 

тепловых потерь здания [МДК 1-01.2002]. Уплотнение наружных и внутренних прихлопов 

оконных и дверных проемов способствует уменьшению инфильтрации холодного воздуха, что 

снижает потери теплоты на 10-20 %. С целью уменьшения инфильтрации холодного воздуха, 

рекомендуется выполнить уплотнение оконных и дверных проемов, а так же произвести 

утепление фасадов здания.  

Таблица 4.4. 

Результаты инструментального обследования  

 
№ п/п Помещение Температура, оС 

1. Здание Администрации 17,8 

2. Температура прямой сетевой воды 41,0 

3. Температура обратной сетевой воды 37,0 

4. Помещение клуба д. Марищи 15,0 

5. Помещение клуба д. Петрово 15,0 

6. Помещение клуба д. Дроздиха 21,1 

 

4.5. Выводы по разделу «Анализ потребления тепловой энергии». 

1. Теплоснабжение зданий Администрации Сеготского с.п. Пучежского района 

осуществляется от собственных отопительных агрегатов, работающих на твердом топливе. 

Снабжение тепловой энергией здания Администрации в с. Сеготь осуществляется по 

температурному графику 95/70 0С. Горячее водоснабжение в зданиях не предусмотрено. 

Поставщиком котельно-печного топлива является МУП «Пучежский райтопсбыт» и ИП 

Хохулин С.Д. 

2. В обследуемых зданиях учет потребления тепловой энергии не организован.  

3. Проведено инструментальное обследование, в ходе которого было выполнено 

измерение температур в помещениях учреждения. Проведенное обследование показало, что при 

температуре наружного воздуха -7˚С температура воздуха в зданиях была +18°С, но в 

некоторых помещениях опускалась до +15,0°С, что на 3°С ниже требований нормативных 

документов [СНиП 2.04.05-91]. Пониженная температура воздуха в помещении вызвана  

инфильтрацией наружного воздуха через оконные и дверные проемы. 

4. Большая часть тепловой энергии теряется через ограждающие конструкции здания в 
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атмосферу, при этом на долю световых проемов (окна, двери) зданий приходится до 80% всех 

тепловых потерь здания. Уплотнение наружных и внутренних прихлопов оконных и дверных 

проемов способствует уменьшению инфильтрации холодного воздуха, что снижает потери 

теплоты на 10-20 %. С целью уменьшения инфильтрации холодного воздуха, рекомендуется 

выполнить уплотнение оконных и дверных проемов. 
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5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 

5.1. Основные сведения и динамика потребления. 

 

В хозяйственном ведении Администрация Сеготского сельского поселения Пучежского 

муниципального района Ивановской области по состоянию на 2016 год числится автомобиль 

марки ВАЗ 2115. Данные по автотранспорту находящемуся на балансе и виду используемого 

топлива приведены в таблице 5.1. (по данным учреждения). 

Таблица 5.1. 

Данные по потреблению топлива и пробегу ВАЗ 2115. 

№ п/п Марка 

автотранспортного 

средства 

Марка 

топлива 
Норма 

расхода, 

лето/зима, 

л/100км, 

л/час 

Пробег, км. 

отработано 

часов, ч 

Расход 

топлива 

общий, л 

1 2 3 4* 5* 6* 

1 ВАЗ 2115 
АИ – 92, АИ - 

95 
9,18 28 692 2 634 

* для неисправной и неиспользуемой автотракторной техники в столбцах 4, 5 и 6 

проставлен прочерк. 

 

5.2. Нормативный расчет потребления моторного топлива автотранспортом учреждения. 

 

Определяем удельный расход топлива: 

 

УРТфакт =
Расход бензинафакт

Пробег
∙ 100 =

2634

28692
∙ 100 = 9,18

л

100км
. 

 Определяем потери топлива: 

Потерифакт =
(УРТфакт − УРТ(норма) ∙ Пробег

Расход бензинафакт
=

(9,18 − 9,18) ∙ 28692

2634
= 0 л. 

 

Согласно проведенного расчета видно, что превышения фактического расхода топлива над 

нормативным нет. 

В таблице 5.2. приведены сведения о потреблении моторного топлива автомобилем 

учреждения в 2012-2016 гг. Из анализа представленных данных видно, что фактические 

годовые объёмы потребления моторного топлива за рассматриваемый период имеют 
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разнонаправленную тенденцию изменения. Изменение объёмов потребления моторного 

топлива связано с изменением общего пробега автотранспорта за рассматриваемый период. 

Таблица 5.2. 

Сведения о потреблении моторного топлива. 

Потребление 

Моторного топлива 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Моторное топливо, л 2 742 2 844 2 878 2 686 2 634 

 

На рисунке 5.1. представлена диаграмма потребления моторного топлива учреждением в 

2012-2016 гг.  

На рисунке 5.2. показана динамика изменения финансовых затрат на моторное топливо 

за 2012 - 2016 гг. 

 

Рис. 5.1. Динамика потребления моторного топлива в 2012-2016 гг., тыс. л. 
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Рис. 5.2. Динамика финансовых затрат на моторное топливо в 2012-2016 гг., тыс. руб. 

 

Из анализа представленной диаграммы видно, что финансовые затраты на моторное 

топливо строго повторяют динамику объёмов потребления моторного топлива с влиянием 

изменения увеличения цен на моторное топливо. 

Автомобиль используется для перевозки служащих учреждения, а так же для 

оперативного решения производственных вопросов. Автомобиль находятся в исправном 

состоянии. 

Для более эффективной работы можно рекомендовать следующее:  

- ведение системы мониторинга за расходованием моторного топлива (применение 

логистического подхода при использовании автомобильного транспорта); 

- применение на автомобиле системы ГЛОНАСС; 

- ежегодная диагностика, чистка и настройка топливной системы. 
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6. ТЕРМОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

6.1. Основные термины и определения. 

Термография – метод получения информации об объекте путем бесконтактной 

регистрации всех видов излучения объекта в инфракрасном диапазоне спектра. 

Тепловизор – прибор, регистрирующий излучение объекта в инфракрасном диапазоне и 

преобразующий тепловое излучение в видимое. 

Термограмма – инфракрасное изображение температурного поля объекта контроля. 

Тепловая аномалия – локальное отклонение распределения теплового излучения от 

нормы. 

Термопрофилограмма – график распределения температуры вдоль заданной линии на 

поверхности объекта контроля. 

Абсолютно черное тело – идеальный излучатель, который при заданной температуре 

поглощает и испускает теоретически возможный максимум излучения. 

Ограждающие конструкции – строительные конструкции (стены, покрытия, перекрытия, 

окна и т.д.), служащие для защиты помещений от внешних климатических факторов и 

воздействий. 

Степень черноты (коэффициент излучения) – радиационная характеристика тела, 

определяющая долю излучения реального тела от излучения абсолютно черного тела. 

6.2. Основы термографии. 

Термография (термографическое обследование) позволяет дистанционно и наглядно с 

высокой точностью получить объективную информацию об объекте. 

Цель тепловизионной съемки – определение состояния ограждающих конструкций 

зданий с точки зрения их теплозащитных свойств.  

Тепловизионное обследование проводилось в соответствии с нормативными 

документами: 

— ГОСТ 18353-79 «Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов»; 

— ГОСТ 23483-79 «Контроль неразрушающий. Методы теплового вида. Общие 

требования»; 

— ГОСТ 25314-82 «Контроль неразрушающий тепловой. Термины и определения»; 

— ГОСТ 26629-85 "Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции 

ограждающих конструкций"; 

— РД. 153-34.0-20.363-99 «Основные положения методики  инфракрасной диагностики 

электрооборудования и ВЛ»; 
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— РД. 153-34.0-20.363-00 «Методика инфракрасной диагностики тепломеханического 

оборудования»;  

При обследовании использовался тепловизор (тепловизионная камера) NEC TermoGear 

G100 со следующими характеристиками: 

– диапазон измерения температуры: от – 40 оС до +500 оС; 

– детектор: матричного типа, без охлаждения, устанавливается в фокальной плоскости 

объектива (микроболометр), 320 (Г) / 240 (В); 

– погрешность измерения температуры: 2 оС; 

– оптическое поле зрения (по горизонтали  по вертикали): 31о  24о; 

– спектральный диапазон: 8-14 мкм; 

– система наведения: лазер класс 2; 

– дополнительная функция тепловизора: 2-х кратный оптический зум; 

– функции отображения тепловизора: 5 палитр; 

– фокусировка отображения тепловизора: ручная, автоматическая, минимальное расстояние 

50 мм; 

– регулируемая излучательная способность: от 0,10 до 1,00 (с шагом 0,01); 

– дисплей: 3,5 ”ЖК цветной дисплей; 

– передача данных: USB 2.0; 

– устройство памяти тепловизора: встроенная флеш-память; 

– защита от внешних воздействий: стандарт IP54 (влаго- и пылезащищенное исполнение), 

защита от ударов 30g, от вибраций 3,0g. 

– источник питания тепловизора: аккумулятор Li-ion или адаптер сети 220 В; 

– время автономной работы: 4 часа. 

6.3. Анализ термографической съемки. 

Характеристика объекта: см. Таблицу 1.1. Здания Администрации Сеготского  с.п. 

Пучежского района представляют собой одноэтажные отдельно стоящие здания. Отопительная 

система в зданиях функционирует.  

Съемка проводилась 05.12.2017 г. Температура наружного воздуха в момент 

обследования составляла минус -7оС. Погода безветренная. 

В процессе обследования было снято и проанализировано 34 термограммы.   

В приложении 1, на рис. П.1. – П.12, представлены результаты тепловизионного 

обследования зданий Администрации Сеготского с.п. Пучежского района: 

а) термограмма; 

б) фотография; 
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Анализ термограмм позволяет сформулировать следующие выводы для данного объекта: 

- температурное поле на глади наружных ограждений в целом однородно; 

- наблюдается повышенная температура в нижней части фасадов зданий; 

- различные теплопотери через оконные конструкции указывает на их разное качество 

остекления. 

- термограммы поверхностей старых деревянных окон неоднородны – температурный фон 

верхней части окон превышает основной температурный фон оконного проема. 

- наблюдаются утечки тепла через входные двери; 

- наблюдается повышенный температурный фон в местах установки радиаторов отопления; 

- потери тепловой энергии через крышу не наблюдаются. 

 

6.4. Рекомендации по разделу «термографическое обследование». 

Для уменьшения тепловых потерь через оконные и дверные проемы рекомендуется: 

а) выполнить уплотнение наружных и внутренних прихлопов оконных переплетов. При 

этом потери теплоты сократятся за счет уменьшения инфильтрации холодного воздуха; 

б) отремонтировать или заменить существующие деревянные переплеты на двухкамерные 

стеклопакеты ПВХ с двойным / тройным остеклением; 

г) утеплить примыкания окон к стенам; 

Для уменьшения тепловых потерь через ограждающие конструкции рекомендуется 

установить за радиаторами теплоотражающие экраны. 

На основе термографического обследования ограждающих конструкций, отмечен 

повышенный температурный фон в области внутренних углов здания, что приводит к 

дополнительным тепловым потерям через ограждающие конструкции.  

Для уменьшения тепловых потерь рекомендуется выполнить утепление внутренних 

углов здания и произвести гидравлическую или химическую промывку системы отопления. 
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7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

При разработке экономически оправданных мероприятий необходимо: 

1. Определить техническую суть предполагаемого усовершенствования и принципы 

получения экономии; 

2. Рассчитать потенциальную годовую экономию в физическом и денежном выражении; 

3. Определить состав оборудования, необходимого для реализации рекомендации, его 

примерную стоимость, стоимость доставки, установки и ввода в эксплуатацию; 

4. Оценить общий экономический эффект предполагаемых рекомендаций с учетом 

вышеперечисленных пунктов. 

После оценки экономической эффективности все рекомендации классифицируются по 

трем критериям: 

1. Беззатратные и низкозатратные - осуществляемые в порядке текущей деятельности 

бюджетного учреждения; 

2. Среднезатратные - осуществляемые, как правило, за счет собственных средств 

бюджетного учреждения; 

3. Высокозатратные - требующие дополнительных инвестиций. 

В заключение все энергосберегающие мероприятия сводятся в одну таблицу, в которой 

они располагаются по трем категориям, перечисленным выше. Существует ряд общих 

мероприятий по энергосбережению для нежилых домов и ряд типовых относящихся к 

отдельным системам энергосбережения. 

К общим рекомендациям относятся: 

1. Оптимизация работы систем освещения, вентиляции, водоснабжения. 

2. Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергопотребления и 

отдельных энергоустановок, введение графиков включения и отключения систем освещения, 

вентиляции, и т.д. 

3. Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту 

оконных рам, оклейка окон, и т.п. 

4. Ведение разъяснительной работы с сотрудниками учреждения по вопросам 

энергосбережения. 

5. Периодическая проверка и корректировка договоров на энерго- и ресурсопотребление с 

энергоснабжающими организациями. 
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Мероприятие по снижению теплопроводности ограждающих конструкций - замена 

оконных рам на менее теплопроводные. 

 

Цель мероприятия: 

Выполнение требований 261 ФЗ РФ, снижение потребления твердого котельно-печного 

топлива, уменьшение финансовых затрат на твердое котельно-печное топливо. 

 

Существующее положение:  

 

В зданиях Администрация Сеготского сельского поселения ведется замена устаревших 

окон на современные, с применением стеклопакетов из пластикового профиля. На момент 

проведения энергетического обследования, часть окон зданий заменены на современные. 

Стоимость данного мероприятия с применением стеклопакетов и пластикового профиля 

довольно затратное. В связи с этим, срок окупаемости данного мероприятия продолжителен.  

По статистическим данным, замена старых оконных блоков на современные из 

пластикового, теплосберегающего профиля с тройным остеклением позволяют уменьшить 

теплопотери не менее 25 % от общего количества потреблённой тепловой энергии зданием 

учреждения. Для расчета экономического эффекта экономию тепловой энергии, а в данном 

случае твердого котельно-печного топлива, принимаем равную 10 %. 

 

Экономический эффект: 

 

Предлагается заменить наиболее изношенные оконные рамы в здании учреждения, 

площадь которых оценивается в 14,4 м2. Таким образом, капитальные затраты мероприятия, 

включая необходимые монтажные работы, при средней рыночной стоимости 1 м2 

теплосберегающего профиля с тройным стеклопакетом равным 4500 руб. составят:   

Io = 14,4 * 4500 = 64800 руб. 

Сокращение потребления котельно-печного топлива составит: 

ΔQ = Qобщ. * 10% = 87 * 10 % = 8,7 м. куб. 

При этом экономия финансовых средств при стоимости 1 м. куб. = 1050,7 руб. (в ценах 

2016 года) составит:  

Вгод = 8,7 * 1050,7 = 9141,1руб. 

Простой срок окупаемости мероприятия: 

РВ=Io / B= 64800 / 9141,1 = 7,09 года. 
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Итоговые результаты проекта 

Экономия дров, м. 

куб. 
Экономия денежных 

средств, тыс. руб./год 
Капитальные 

затраты, тыс. руб. 
Срок окупаемости, 

год. 

8,7 9,141 64,8 7,09 

 

Мероприятие по замене ламп в системе освещения на светодиодные лампы. 

 

Цель мероприятия: 

Выполнение требований 261 ФЗ РФ, снижение потребления электроэнергии, 

уменьшение затрат на покупку электроэнергии. 

 

Существующее положение:  

На момент проведения энергетического обследования в системе освещения учреждении 

в эксплуатации находилось 33 ламп накаливания, 72 люминесцентные лампы различной 

конструкции общей установленной мощностью 5,0 кВт. 

 

Экономический эффект: 

 

Предлагается заменить лампы накаливания и люминесцентные лампы в системе 

освещения здания учреждении на светодиодные лампы. 

Годовая стоимость электроэнергии, потребленной данным объёмом существующих 

источников освещения составит: 

С = Р * N * Кспр * Сээ =
 
25 393 руб.  

Годовая стоимость электроэнергии, потребленной данным объёмом источников 

освещения со светодиодными лампами составит: 

С LED= Р * N * Кспр * Сээ =
 
7 255руб.  

Экономия от замены данного объёма источников освещения на светодиодные лампы 

составит: 

ΔЭ = Cлл – CLED = 18 138 руб. 

Капитальные затраты: 

Затраты на закупку светодиодных ламп ориентировочно составят Iо = 36 * 910 + 33 * 150 

= 37710 руб. Затраты на замену источников освещения принимаем равными стоимости самих 

ламп. 

Простой срок окупаемости:  

РВ=Io / B= 37710 / 18 138 = 2,08 года. 
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Итоговые результаты проекта 

Экономия 

электроэнергии, 

тыс. кВт*ч 

Экономия денежных 

средств, тыс. руб. /год 

Капитальные 

затраты, тыс. руб. 

Срок окупаемости, 

год. 

2,738 18,138 37,71 2,08 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Годовая экономия 

Затраты, 

тыс. руб. 

С
р

о
к

 о
к

у
п

а
ем

о
ст

и
, 

л
ет

 

Н
а

т
у

р
а
л

ь
н

а
я

 

Ф
и

н
а

н
со

в
а

я
, 
 

т
ы

с.
 р

у
б

. 

Экономия котельно-печного топлива 

1. 

Мероприятие по снижению 

теплопроводности ограждающих 

конструкций - замена оконных рам 

на менее теплопроводные. 

8,7 м. куб. 9,141 64,8 7,09 

Экономия электроэнергии 

2. 
Мероприятие по замене ламп в 

системе освещения на светодиодные 

лампы. 

2,738 
тыс. 

кВт*ч 
18,138 37,71 2,08 

ИТОГИ: 

ИТОГО энергосбережение: - 27,279 102,51  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящий отчет является заключительным и составлен по результатам энергетического 

обследования здания, находящегося в хозяйственном ведении Администрации Сеготского с.п. 

Пучежского района, расположенного по адресу: Ивановская область, Пучежский район, с. 

Сеготь, ул. Советская, д.32. 

Работа выполнена в полном объеме в соответствии с техническим заданием договора 

между АО «Ивановский центр энергосбережения» и Администрацией Сеготского с.п. 

Пучежского района. 

В отчете дана общая характеристика зданий обследуемого учреждения. Приведены 

результаты анализа потребления электрической, тепловой энергии, моторного топлива и 

водопроводной воды по объекту обследования. 

Определено расчетное потребление тепловой и электрической энергии, а также 

водопроводной воды. 

Приведены результаты инструментального обследования объекта, включая результаты 

термографического обследования зданий. 

Проведен анализ правильности расчетов с поставщиками ТЭР за потребленные 

энергоресурсы, включая проверку наличия, состояния и сроков поверки приборов 

коммерческого и технического учета расхода энергоносителей и энергии. Выявлены 

возможности сокращения объема потребления ТЭР. 

Выполнен анализ всей полученной информации и даны рекомендации по 

энергосбережению. 

Разработаны мероприятия по снижению потребления энергоресурсов и финансовых 

затрат на энергообеспечение учреждения. 

На основании энергетического обследования разработан энергетический паспорт 

потребителя топливно-энергетических ресурсов Администрации Сеготского с.п. Пучежского 

района. 

Настоящий отчет о проведении энергетического обследования и энергопаспорт 

направлены на утверждение в СРО НП «Межрегиональный Альянс Энергоаудиторов».  

Суммарная расчетная экономия финансовых средств от предложенных мероприятий 

составит 27,279 тыс. руб. 
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Рис. П.1. Наружные ограждающие конструкции в хорошем состоянии, температурные перепады связаны с неплотным примыканием дверного полотна. 

  

Рис. П.2. Наружные ограждающие конструкции в хорошем состоянии, температурные перепады связаны с нарушением остекления. 
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Рис. П.3. Наружные ограждающие конструкции в хорошем состоянии, температурные перепады не наблюдаются. 

  

Рис. П.4. Наружные ограждающие конструкции в хорошем состоянии, температурные перепады связаны с нарушением переплетов оконных проемов. 



 

 53 

  

Рис. П.5. Наружные ограждающие конструкции в хорошем состоянии, температурные перепады связаны с нарушением переплетов оконных проемов. 

  

Рис. П.6. Наружные ограждающие конструкции в хорошем состоянии, температурные перепады связаны с нарушением переплетов оконных проемов. 
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Рис. П.7. Наружные ограждающие конструкции в хорошем состоянии, температурные перепады связаны с нарушением переплетов оконных проемов. 

  

Рис. П.8. Наблюдается температурный перекос в районе дверного проема. 
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Рис. П.9. Наружные ограждающие конструкции в хорошем состоянии, температурные перепады не наблюдаются. 

  

Рис. П.10. Наружные ограждающие конструкции в хорошем состоянии, температурные перепады не наблюдаются. 
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Рис. П.11. Наружные ограждающие конструкции в хорошем состоянии, температурные перепады связаны с нарушением переплетов оконных проемов. 

  

Рис. П.12. Наружные ограждающие конструкции в хорошем состоянии, температурные перепады связаны с нарушением переплетов оконных проемов. 
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